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ANNALES DES MINES DE BELGIQUB 

DATE 
de l'accident. 

DATUM 
van het 
onyeval . 

1er juillet 
1934 

A), N at~re et situa~ion rle 
1 é~abhssement où l'appa
reil était placé; 

B)d N~ms des. propriétaires 
e l appareil · 

g>) ~ oms des ~onstructeurs; 
ate de mise en service. 

A). Aard. en l!gging van de 
mrichtrng waar h et toe
stel gepTaatst was; 

B) Namen der eigenaars 
van h et toestel · 

C) Namen der bouwer s : 
D) Da.tom van in gebruik

stel!mg. 

A. - Dépendances su
perficielles ( centr. élec
trique) du siège no 7 
à Chapelle - lez - Herlai~ 
mont, du Charbo~n. de 
Mari emont-Bascoup. 

B. - S. A. des Char
bonnages de Mariemont
Bascoup. 

C. - Inconnu. 

D. - V ers 191 4 . 

NATURE, 
forme et des tination de J'nppareil. 

DETAILS DIVERS. 

11r1RD, 
vorm en bestem11ii11g van het toeste/. 
ALLERHANDE BIJZONDERHEDEN. 

Réservo ir h ·. ·r d' . onzonta . constitué 
un ancien corps de ch d" 

aux e t · . . cl au 1ere. 
(:. . x rem1tes uquel ont été 
1xes des fond ] . . 

médi aire de s p ~ts. par ] inter-
8 X8 X comieres rivées de 

0 o 8 mm. 

Longueur 

Di amètre 1
111

,200. 

Epaisseur des tôles . 
corps cy]· d . · f d m naue : 14 mm. 
on . s plats : 10 mm. 

STATISTIQUES 1259 

ACCIDENT - ONGEVAL. 

------:_:;·-======= ===r======c=== = ==== 
Causes présumées. Suites. 

Circonst11nces . - Omstand-igheden. Gevolgen. 

D eux conduites, qui se rejoignent et 
cl' où partent divers embranchements. 
relient les chaudières , timbrées à 20 

kgs/cm2 , · à la salle des turbo-alterna
teurs. Sm ces conduites et leurs em
branchements se trouvent des vannes, 
qui sont munies chacune d'un tuyau 
de purge permettant d'évacuer les 
eaux de condensa tion dans le réser
voir décrit et dont l'un des fonds plats 
porta it un tuyau de trop-plein non 
pourvu d'tm dispositif de fermeture et 
par conséquent ouvert constamment à 

Deux ouvriers 
furent légère
ment brûlés et 
un troisième. 
projeté par le 

déplacement 

r air libre. 
Après avo ir terminé certa ines répara

tions aux joints cl' une des conduites, 
on avait remis la vapeu; ~ur- ce.tte con- \ 
duite et on avait procede a une ma
nœuvre de purge de trois vannes , mais 
on avait la issé légèrement ouverts les 
trois robinets de ourge. 

Le réservoir fit ensuite explosion. 
Le fond portant le tuyau de commu

nication à l' air libre fut projeté d 'un 
cô té et le restant de !'appa reil du côté 

opposé. 
L 'arrachement du fond projeté se 

cl ' air, fut atteint 
de plaies et 
contusions sans 
gravité. 

produisit le long d'une fissure ancien-
·ne. qui affectait le congé de la cor
nière sur les deux tiers environ de la 
circonférence, et. pour le restan t, sui- 1 

vant la ligne de rivets de fi xation au 
corps cylindrique. Le long de cette 
ligne de rivets, la section de rupture 
de la corn ière laissait .apparaître un 
métal grenu . Le tuyau d évacuation de r eau de condensaction du réservoir 
n 'était pas obstrué. pas plus que 

Vermoedelijlce 
oorzalcen. 

Insuffisance du dis
positif d 'évacuati on 
des eaux de conden
sation el · afflux trop 
important de vapeur 
à haute pression. par 
les robinets de purge 
plus ou moins ou
verts, dans le réser
voir, dont la construc
tion et le régime de 
surveillance ne ré
pondaient pas aux 

' conditions exigées 
pour r emploi des ré
cipients de vapeur. 
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ANNALES DES MINES DE. BELGI QUE 

DATE 
de l' accident. 

D A TUM 
van het 
ongeval . 

A) Nature et situation de 
l'établissem ent où l'a ppa
reil était placé; 

Bl Noms des propriétaires 
de l'appareil; 

C) Noms des constructeurs; 
D) Date de mise en ser vice. 
Al. A_ard. en ligging van de 

mr1chtmg waar h et toe
stel geplaatst was: 

B) Namen der eigenaars 
van het toestel ; 

Cl Nam en der bouwers: 
Dl Datum van in gebruik-

NATURE 
forme et destination de l' appareil. 

DETA ILS DIVE RS. .l ~ 

AARD , , 
vorm en bestemminy van het toestel 

ALLERHAN DE BI JZ ONDERHE DEN: 

STATISTIQUES 

ACCIDENT - ONG EV AL. 

Circonstances . - Omstandigheden . 
Suites. 

Gevolyen . 
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Causes présumées. 
Vermoedel-ijlce 

oorzaken. _

~~j"""~~~~~"Î"~s~t~el~h~· n~g~. ~~~~~~"""j1--~~~~~~~~~~~~-
1 ~~-~---------------------~-;-----~----+---__:_-------~ 

1 

1 

1 

2 14 sept. 
1934 

A. ,__, Bateau suceuse 
à cutter « Espérance » 
en service pour le creu
s~ment de la fouille 
d une écluse en Meuse 
à Yvoz. ' 

B. ....... · Soc. Belge d 
Bétons. S. A. à Br~~ 
xeIIes, boui. du Régent 
no 37. ' 

C. ....... U sines 
Duray, S. A . à 
sines d 'Enghien . 

Emile 
Ecaus-

D. ,...... l er août 1930. 

1 

Chaudière verticale cylinpri
quet, à! foyer intérieur ' cheminée 

b
cen rFa e et faisceau de 1 26 tu

es . Id f die sans contretubes. Sur-
acek e chauffe. 42 m2 : timbre, 

1 2 g . ' . . s par cm2
• Année de cons-

truction E I l 
t t 

· l 1929 . preuve c 1ez e 
rue ·eur e l L -bes F Id 2 avri 1929. es tu-

1 2 
ie · en acier mesurent 

OO d ·1 ' d~ dia mi;i . e o_ngueur, 76 rom. 
n;etre ex teneur et 4 1/ 2 

mm. d ép . L' d tubes F aisseur. origine es 
ment de1e~d . en service au rno-

1 accident, est inconnue. 
La chaud · ' f d' gr · d iere 'ai sait parti e Ul1 

m~upe e trois petites unités, dll 
1::rne sy t ' cité d s eme, ayant une capa-

le d e vaporisation horaire tota-
. e 2 .680 kJs et remplaçarit. 

p1ov1soi . un. h rement epuis trois mors. 
t· e c audtère marine en répara-
1on, capal l d o kgs à 1' Je e vaporiser 3.00 

d·è heure. Un e autre cha0 -l re , manne, semblable à cette 
em1 ere ' t . . II e salle de · e ait msta ée dans uri 

d 
chauffe distincte de celle 

es lro· h d , ma rs c au ières susvisees. 
is communiquant avec celle-

D 

:r 
1 

1 

r aqueduc dans lequel ce tuyau dé
bouchai t. 

Une seule chaudière était en pression 
lors de r accident et son manomètre 
marquait 15 kgs/ cm

2 
· 

L 'explosion est survenue au milieu 
d 'un poste de travail. alors que, vrai
semblablem ent, le chauffeur était oc
occupé à soigner le feu , car ses ou tils 
ont été retrouvés près de la chaudière· 
et la porte du foyer était ouvert,e. Il se 
produisit un énorme afflux d eau et 
Cie vapeur dans les sailes de chauffe 
du bateau . 

Après l'accident. il a été constaté 
q u 'une partie de la calott~ sphérique 
terminant un tube Field s était déta
chée et ava it disparu. laissant un trou 
d'env;iron 55 rom. de diamètre. Le 
tube avarié était placé de telle façon 
qu'il n'a pu être heurté et détérioré 
par un outil du chauffeur. 

II a , en outre, été constaté ce qui 
suit par le visiteur : 

« Etat de~ nettoyage des tubes au 
bas : à l'intérieur. une couche ~'incrus
tation de 2 à 5 mm. et un depôt de 
boue de 3 à 5 cm. Aspect des tubes : 
presque tous présentent des traces de 
surchauffe. N euf tubes sont fortement 
détériorés par cette surchat~ff e, leur 1 

extrémité inférieure est ammc1e et mê
me localement trouée. Quarante-tro is 

Le . chauffeur i Surchauffe de tube 
des chaudières Field due au fonc
Field a été mor- tionnement intensif 
tellement brülé di:; la chaudière et 
par le dégage- probablement aussi à 
ment de vapeur cause des incmsta
et d 'eau. lions existant dans ce 

Le chauffeur tube. 
de la chaudière 
marine a été 
bn~ilé légèrement. 

' 

' 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 
l' accident. 

D A T UM 
van het 
ongeval. 

.. 

Al Nature et s ituation de 
l'établissement où l' a ppa· 
reil était placé : 

B) Noms des propriétaires 
de l'appareil ; 

C) Noms des const ruct eurs ; 
Dl Da te de mise en service. 
A) Aard en !igging van <l e 

inrichtin g wa ar het t oe
s tel gep la atst was; 

B) Namen der eigenaar s 
var, het t'oestel : 

0) N a m en der bouwer s; 
Dl !fatum van in gebruik

stelling. 

NATURE, 
fo r me et destination de l' appareil. 

DETAILS DIVERS. 

A A R D , l 
vonn en bestemming van het toeste · 
ALLERHANDE BIJZONDERHEDEN. 

. T t . h d "' e' taien t c1. 0u es ces c au 1eres t 
timbrées à 1 2 kgs par cm2, étaien t 
reli ées en batterie , fon ctionnaien 
avec tirage . forcé et étaient e~ 
service simultanément jour e 

n énuit pour fournir la vapeur 
d l su-

i 
cessaire aux mach ines e a , 

E ll - · l· ntees ceuse. :. es éta ient a 1me d 

1 

par ~ -ea u de condensation_ h;~ 
mp.chmes imparfa itement des d 
1, d' e ee. avec appo int eau 
M euse. 

La dernière visite extéri eure t 
e 1. l -4 et a 

u .1: u e . 17. n; a i 19.J eu lieu 
dernrere v1s1te mteneure _a . t dé
le 25 mai 1933 . Le cert1f rca . , 
1. . , l d d ernrere ivre a a suite e cette . « L e 
visite porte n otamment · · d 
nettoyage resta it à complé te r dans 
l b . , . ans 
es tu es ... J ai con s ~a te · fo!'l 
les tubes : un peu d in crusta 1· 

f . t · e atl assez orle dans une par 1 J es 
bas, quelques-uns présentent [e 
traces de surch auffe; daC tte 
foyer : tub es à nettoyer .· · f e c-
ch d·- ·s 00 

au rere peu t, à mon avdr · t tJ!'l 

tionn:r. sans danger, pen a~rribre 
an a la pression du t 
12 kgs/ cm2 . » 

.. 

--

. 
.. 

ST ATISTIQUES 1263 

. ACCIDENT - ON GE VA L . :i ' T !\ 

-
Causes présumées. Suites . 

Circonstances. - Omstandigheden . 
Gevolyen. Vermoedelijke 

oorzalcen. -

tubes présentent des calottes soudées 

a u b as et ces soudures sont pa rfa ite-

men t> étan ch es. » 

r 
î ' 

1 

' 

1 

1 

' 

1 

'1. 
? 
li 



1264 ANNALES DES MI NES DE BELG I QUE 

DATE 
de l' accident . 

DATUM 
van het 
ongeval. 

A) Nature et situation de 
l'établissement oü l'appa
reil était placé; 

B) Noms des propriétaires 
de l 'appareil; 

C) Noms des constructeurs; 
D) Date de mise en service. 
A) Aard en !igging van rie 

inr ichting waar het toe
stel geplaatst was; 

B) Namen der eigenaars 
va u h et toestel; 

.NATURE, 
fo rme et destination de l'appareil. 

DETAILS DIVERS. 

AARD, , 
vorm en bestemming van het toestel. 
ALLERHANDE l;llJZONDERHEDEN. 

STATISTI QUES 

EXPLOSION - ONTPLOFFING. 

Circonstances . - Omstandigheden . 
Suites . 

Gevolgen . 

1265 

• 

Causes présumées. 
Vermoedèlijke 

001·zalcen. C) Nam en der bouwers; 
D) Da tum van in gebruik

stelling. ~-t~~-+~~~~~~.;--~~~~~~~L-U-------------~~~r---~~~-;--~~~~-
L 'accident L'acciden t a été 

Au soir d 'une journée de chômage, 
on avait remis en pression la tuyauterie 
longue de 24 mètres , partant de la 

3 24 sept. 
1934 

A. ,_, Charbonnage Sécheur de vapeur. 
des Produits et du Le- Cylindre en fonte vertical de 

1 

vant ~u Flénu. Siège 48 cm. de diamètre ' et 1 m.~~ de 
N ord a Quaregnon. 1 h~uteur, à parois de 4o mm. 

d épaisseur et à couvercle bou
B. ,_, S . A . des Char- lonné, intercalé entre une batte-

bonnages du Levant et rie de chaudières à 6 atmosphè
des Prod uits du Flénu, res et une machine d 'extraction. 
à Cuesmes. 

C. ,_, In connu. 

O. ,_, Inconnu. 

1 

1 

b tt 
. de chaudières et aboutissant 

a ene d . . l , heur Le len emam matm. e 
au sec · . h ff l , . ·en voulant rec au er a ma-
mecamcr . , 
h

·ne · ouvrit le modérateur; a ce mo-
c r · l · l t d ' 

t 
le sécheur vo a en ec a s, e me-men, .. 

me que les tuyauteries v01smes. 

n 'eut d'autres attribué à une fausse 
conséquences manœuvre du méca- ' 

que la rupture nicien qui aura ouvert 
du sécheur et t~op brusquement le 
de quelques modérateur de la ma-
tuyauteries. c~1ine d 'extraction . 

La réparation 
prit néanmoins 
trois jours, pen~ 
dant lesquels le 
siège ch ôma. 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 
de Haccident. 

D!l'l'UM 
van het 
ongeval . 

19 nov. 
1 934 

A), _Nat~re et situation de 
1 etabllssemen t où l' a ppa
reil était placé ; 

B) Noms des propriétaires 
de l'appareil. 

0) Noms des constructeurs· 
D) Date de mise en ser vice'. 
A1 A.ard . en ligging van de 

mr1chtm g waar het toe
stel geplaatst was; 

B) Namen der eigenaars 
va n h et toes tel · 

0 ) Namen der bouwers; 
D) Da.tum van in gebruik

stellmg. 

A . ,_, C harbonnage 
des Pro duits et du Le
vant du Flénu. Siège 
No rd à Q uaregnon. 

NATURE, 
forme et destination de l'appareil. 

DETAILS DIVERS. 

A ARD, 
vorm en bestemming van het toestel. 
ALLERHANDE BIJZONDERHEDEN. 

C haudière horizontale à deux 
tubes bouilleurs de 1 14 m2 de 
surface de chauffe, timbrée à 
6 atmosphères. 

B S A d C h 
La chaudière faisait partie d 'un 

_,..., . . es . ar-groupe des ·t · · 1· h 
b d L 

uni es reg ees c a-
onnages u evant et cune p l f à 

des P ro dui ts d FI · . our e onctionnement 
à C uesmes. u enu, ~ atdosphères (>Our !'alimentation 

: es eux machines d 'extraction 

C. ,_, Soc. Civile des 
Mines de houille et 
A teliers du G rand-Hor
nu, à H orn u . 

D. ,_, 1902. 

a ~apeu r du siège. 
d ·! outes les tôles de la chau
\rG ~ é ~a i e:it en fer puddlé 

: , · .J • a 1 exception de la pre
miere virole du boui lleur de droite, 
qm a · t • l e e remp acée en 1929 pa r 
une virole en acier Martin-Sie
r enlÎ et de la première virole du 
)oui eur de gauche, qui porte la 
marque V.G.4 . 

STATI STI QUES 

EXPLOSION -- ON 'l'PLOFFING . 

Circonstances . - Omstancz.ïgheden . 

La chaudière avait été visitée inté
rieurement le 16 juillet 1934 et trou
vée en bon éta t; elle n'avait pas été 
remise à feu depuis cette date. 

Suites. 
Gevolgen . 

La · ~haudière 
a é té soulevée 
de ses fonda
tions et inclinée 
à 45 degrés. 

Dans la nuit du 18 au 1 g novembre 
1934, elle fut remplie d'eau, rallumée Une chaudière 
et mise progressivement en pression. vo isine a été 

parti ellement 
culbutée. Lorsque le manomètre de la chau

dière en rallumage eut indiqué 4 1/ 2 
atmosphères, qui é tait la pression ré- Un manœuvre 
gnan t à ce moment dans les _1 autres qui passait à la 
chaudières de la ba tterie, on avait devanture a é té 
ouvert la vanne de départ de vapeur recouvert de ma
de la chaudière en question vers la tériaux p rojetés 
conduite générale de vapeur. et tué sur le 

l 
coup. 

Une demi-heure après, a seconde 
virole du bouilleur de gauch e se déchi- Les tu yaute-
rait et la chaudière explosait. ri es générales 

d'arri vée d 'eau 
et de départ de 
vapeur ont é té 
arrachées . 

Le siège a été 
complètement 

privé de vapeur 
pendant plu
sieurs jours. 

1267 

C auses présumées. 
Vermoedelijke 

oorzaken. 

L'accident doit être 
attribué à la mauvai
se qualité du métal 
des tôles, lequel sem
ble avoir perdu toute 
ductilité. 
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ANNALES DES MI NES DE BELGIQUI<: 

DAT E 
de l' accid ent. 

DATUM 
van het 
ongeval. 

31 déc. 
1934 

Al, Nat1:1re et situation de / 
1 établissement où l 'appa-
reil était placé . / 

B)de N
1
qma s des.

1 
prÔpriétaires 

C pparei ; 
D)/ ~~~s les ~onstructeu.rs; 
A Aard ee mliise. en service. 

NATURE, 
forme et destination de l'appareil. 

· · . n ggmg ,-an de 
mrichtmg waar het toe

ifelNgeplaatst was; 
van ahmeetn t der eigen aars 

DETAILS DIVERS. " ~ 

AARD, 
v:1"'m en bestemming van het toestel. C) oestel ; 

Namen der bouwers · 
D) Da.tum van in gebruik

stellmg. 
LLERH.ANDE BIJZONDERHEDEN. 

A. - Miroiterie, 
Jumet. 

B. - Miroiterie 
Centre de Jumet. 

c. - Inconnu. 

1 

à Chaudière verticale à foyer 
hüérieur et cheminée centrale; 

du 
2
! u;eur . du. corps cylindrique. 

d :-5. diametre du corps cylin
nque, 1 m,2.0 . 

hLa f chaudière, destinée au b au f age, devait fonctionner à 
D A vuassedpression. Elle n'était pour-

. - ucune forma- e a d l li té d .t ucun es apparei s pres-
a ministrative en s p ] ' ] l · · I n a ar artic e 71 pour que a 

ete remp ie. pression d k . z . e 0,5 ·gr. par cm ne 
puisse être de' , U passee. 
, l ~e soupape de sureté était 

reg ee p l d 8 k . Il _our a pression e 1 , 15 
g1. etait impossible de placer ~ 

~on ! contrepoids de façon à limi-
er a pre . . k 

La c ss 1~~ a _o.s ·gr. . . 
b d haud1ere etai t munie a la 
d~: e · cinq bouchons de pris_e, 
tall· u, dont quatre étaient rne
·1 iques et vissés dans des tubll
ures t d ' ét . . arau ées. La 5 • tubufore 

I 
ait taraudée, mais l'enquête 

aisse • h 't . supposer que le bouc of1 b a1th cons titué par une simple 
rr,c e de bois. : 

j' es .tubulures et bouchons qlle 
on a pu . , t ' II , Le b vo ir e aien t roui es. 

]' ·d ouchon qui a occasionné 
acc1 ent · · , L n a pu être retrouve-

p 
. a chaudière étai t à feu de

U1s une d· . d A nt cett . izame e iours. v~ 
sim e mise à feu, elle avait eté 

Plement rempl· d ' froide 
pou1· , , 'f' , ~e eau d 
fuite 'Xl ·1er s iJ n y avait pas ri6 
avait 

5
, vant _d être installée. e : 

da e1ourne un certain terriP 
ns une cave inondée. 

::OTATISTIQU ES 

ACCIDENT - ONGÈVA L . 

Circonstances. - Omstandigheden. 

Une fuite s'est manifestée au cin
quième bouchon, aue des témoins 
prétendent être métallique. En resser
rant ce bouchon au moyen d 'une clef 
anglaise, ils r auraient fait sauter. 

Toutefois u~ témoin , qui vint sur 
les lieux p~u après r accident. prétend 
rrue le bouchon éta it une broche de 

bois. 
Une femme trava illait dans une piè

ce voisine qu i s'emplit de vapeur; elle 
se sauva en passant à prox imité du jet 
d 'eau et de vapeur et fut brû lée. 

Suites. 
Ge·volgen. 

Mort par sui
te de brûlures 
étendues. 

1269 

Causes présumées. 
V m·moedelijke 

oorzaken. 

Fermeture 
des prises 
l' aide d'un 
en bois. 

de l'une 
d'eau à 
bouchon 


